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1 — PROJETO ARQUITETONICO UFBA — ESCOLA DE MEDICINA VETERINARIA PLANTA BAIXA N*03/07

LEGENDA

LEGENDA

DESCRICAO

ELETRODUTO DE PVC APARENTE NA PAREDE, NA LAJE OU SOBRE O FORRO

CANALETA EVOLUTIVA TERMOPLASTICA AUTO-EXTINGUIVEL COM SEPARADOR , PARA ENERGIA
ESTABILIZADA £ CABEAMENTO ESTRUTURADO DIM. 130x50mm, SISTEMA DLP FAB. PIAL LEGRAND.

PONTO DE TELEFONE E LOGICA COM CONECTOR RJ-45 OU RJ-11 TIPO FEMEA EM CONDULETE
FIXADO NA DIVISGRIA h=0,30m, OU CANALETA EVOLUTIVA.

PONTO DE LOGICA COM CONECTOR RJ-45 OU RJ-11 TIPO FEMEA EM CONDULETE
FIXADO NA DIVISORIA h=0,30m, OU CANALETA EVOLUTIVA.

CONDULETE EM  FERRO GALVANIZADO TIPO "X” SOBRE O FORRO.

CONDULETE EM FERRO GALVANIZADO TIPO "T" SOBRE O FORRO.

R AR

CONDULETE EM FERRO GALVANIZADO TIPO "L” SOBRE O FORRO.

INSTALADO NO CHAOQ.

T CONDULETE EM FERRO GALVANIZADO TIPO "E” SOBRE O FORRO.
O// ELETRODUTO QUE SOBE
/ ELETRODUTO QUE DESCE
RACK ABERTO DE 16U's (H=1.444mm,P=570mm), PADRAO 19", REGUA COM 08 TOMADAS,
RACK 04 PATCH PANEL'S DE 24 PORTAS, 03 ORGANIZADORES HORIZONTAIS DE CABOS DE 1U,
03 01 BLOCO DE CONEXAO 110 IDC 100 PARES, BANDEJA DIO E EQUIPAMENTOS ATIVOS

TRECHOS
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Tel. [Fax( 071) 3345.5296 / 3391
ENGENHARIA LTDA e—mail: anips@anips.com.br | CREA: 26.555
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CHEFE DE PROJETOS: ARQ. ROSANA DE LEO CAU A18234—6
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PLANTA BAIXA SEGUNDO PAVIMENTO REVISAOC 00
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